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Termo SAPM n2:

230/2021

TERMO DE REFERENCIA

O presente Termo de Referéncia, tem como objetivo listar, quantificar e fornecer especificactes
técnicas minimas e necessarias para o fornecimento de materiais para aplicacéo nas unidades do
Instituto Butantan.

[1. OBJETIVO |
CODIGO DESCRICAO / ESPECIFICAGAO UNIDADE
ITEM IFS DE QTDE
MEDIDA
1 0202000015 | MOTOGERADOR UN 1
[2. ESPECIFICAGOES |
ITEM | CODIGO IFS CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS GERAIS DO MOTOGERADOR:
TAG: 2.UGD-01
Capacidade (Stand By) : 2.000 KWe / 2.500 KVA
Instalacdo: Abrigada
Maodelo: Aberto
Quantidade: 01
Combustivel: Oleo Diesel
1 0202000015 | Tensdo: 480 v

Frequéncia: 60 Hz

EQUIPAMENTOS

Grupos motogerador a diesel:  Sim
Radiador Acoplado ao eixo do motogerador:
Capacidade Ambiente do Radiador: 500C

Carenagem Actstica: Nao aplicavel
Silenciosos para descarga de gases

DETALHAMENTO DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DOS

Sim

: Sim (75 dB(A) a 1,5 m)
Oxicatalisador para descarga de gases: Sim
Kit de atenuadores de ruido para sala de geracéo: Nao
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Conexoes flexiveis ao motogerador (juntas de expanséo): Sim
Valvula Solenodide de Blogueio de combustivel: Sim

Filtros de Combustivel, de oleo lubrificante e de ar: Sim
Tanque Externo de oleo diesel: Nao

Medidor de 6leo Diesel: Nao

Disjuntores de protecéo de baixa tensdo motorizados: Sim
Painel e disjuntores de média tensdo: Nao

Transformadores elevadores: Nao

Resistores de aterramento: Nao

Regulador eletrénico de velocidade: Sim

Regulador eletrénico de tens&o: Sim

Resisténcias de pré-aquecimento do motor: Sim

Jogo de baterias do motogerador: Sim

Motor elétrico de Partida 24V: Sim

Alternador para Carregamento de Baterias: Sim

Painel Retificador de Baterias: Nao

Controlador do Equipamento: Sim

Controlador para comunicagéo com sistema geral de automacgéo: Sim

(Modbus) ou similar com recurso para atuar nos sistemas de
automacéao existente

Relés de protecdo Motogerador: Sim

Relés de protecao Concessionaria: Nao

Teste e Data Book do Motogerador: Sim

Documentacéao dos equipamentos Auxiliares: Sim

Instalac&o Eletromecanica dos equipamentos: Nao

Start UP, Comissionamento e Testes em campo: Sim

Treinamento da Equipe de Operagé&o: Sim

Transporte dos equipamentos até a planta: Ndo

Descarregamento dos equipamentos na Obra: Nao

Garantia sobre os equipamentos: Sim, entre 18 (minimo) e 24 meses
ap6s o Comissionamento

Treinamento da equipe de operacgédo: Sim

Transporte dos equipamentos até o Porto de Santos Sim, modo
Inconterm CIP.

Pecas De Reposi¢caéo/Manutencéo Preventiva: A Vencedora Devera
Enviar Uma Relac&o De Pegas E Itens De Consumo, Bem como a
entrega do Plano de Manutencé&o Preventiva,
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DADOS DE REFERENCIA UTILIZADOS NO PROJETO (100% DE
CARGA)

Capacidade de Geragao Elétrica 2 MWe / 2.5MVA
Tensao de geragdo 480V

Consumo de 6leo Diesel 518 L/h

PCI considerado do 6leo Diesel 43MJ/kg
Eficiéncia elétrica 39,3%

Vazdo de gases de escape 25.188m3/h
Temperatura dos gases de escape 4750C
Contra pressdo admissivel nos gases 6,7kPa
Vazao de ar de combustao 10.500 m 3/h
Calor Total dissipado no radiador 1.380 kW
Contra pressao admissivel no radiador 0,12kPa
Vazéo de ar no radiador 120.000 m 3/h
Volume de coolant 430 litros

|3. MAQUINA / EQUIPAMENTO DE APLICACAO DO MATERIAL

ITEM MAQUINA / EQUIPAMENTO MODELO MARCA SERIE

N/A

N/A N/A N/A N/A

|4. FABRICANTE / FORNECEDOR PARA MATERIAL SOLICITADO

ITEM

FABRICANTE / MARCA FORNECEDOR

TODOS

N/A N/A

|5. PRAZOS DE VALIDADE E GARANTIA

5.1 Para os itens passiveis de validade é necessario que o fornecedor entregue itens com validade

minima de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega.

5.2. A garantia dos materiais fornecidos deve seguir as determinagées da legislacdo vigente (Codigo
de Defesa do Consumidor). Os bens deverdo ter prazo de garantia minimo de 12 (doze) meses,

prevalecendo o prazo maior de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor.

5.3. A Fundacéo Butantan se reserva o direito de solicitar troca ou devolugéo de itens entregues que
apresentem defeitos aparentes, embalagens violadas, especificagdes inferiores as exigidas, prazos
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de validade inferiores a definida acima, bem como eventuais quantitativos excedentes em relacdo ao
previamente solicitado.

5.4. Fica a cargo do preposto da Fundagao Butantan efetuar a inspegéo dos itens no ato da entrega
e determinar a eventual recusa por falhas e vicios acima citados, n&o cabendo ao fornecedor pleito
quanto a custas de transporte e frete para retorno e nova entrega.

|6. ENTREGA |
cODIGO PRAZO DE
ITEM IFS DESCRIGAO DO ITEM QTDE | ENTREGA (Apés
confirmagao da OC)
Todos | 0202000015 MOTOGERADOR Total 30 DIAS

6.1. A entrega devera ser realizada apos confirmagéo da OC sendo certo que o prazo de entrega tera
inicio a partir do recebimento do documento.

6.2 Para realizagéo de qualquer entrega, o fornecedor deve antes fazer o agendamento da entrega,
através do Link - https://forms.gle/1W6aMMPjJLHHgK447 e e-
mail: Recebimento.agendamento@butantan.gov.br ou através do telefone: (11) 2627-3775.

6.3 A entrega deverad ser realizada no Almoxarifado Técnico no horario das 08:00 as 17:00,
respeitando o intervalo para almogo, de 1(uma) hora, a partir das 12:00 até 13:00 horas.

LOCAL ENDERECO PARA ENTREGA
Av. Dr. Vital Brasil, 1500, Butanta - Sao Paulo / SP
CEP: 05503900

INSTITUTO BUTANTAN

Sao Paulo, 08 de outubro de 2021

Rémulo Xavier de Sousa

Micleo de Gestdo de Patriméndo
Almoxarifada
Planejamente e Logfstica Carlos fdua de Oliveira
rvisor
mento Técnico

R&émulo Xavier de Sousa
Gerente de Almoxarifado e
Planejamento de Materiais

Interessado: Fundagdo Butantan
Assunto: Aquisicao de Motogerador
Termo SAPM n®: | 230/2021 \ Rub

e

-

f it

Fundacdo Butantan
* Rua Alvarenga, 1396

Butantd, Sao Paulo/SP Pagina4 de 4
CEP: 05509-002

www.fundacaobutantan.org.br

[+



